SIMBOLOGIA DETALLE
® Boca de Emergencia
Boca Normal
<o Llave de un punto
Vea Llave combinada
X Caja de pase con bornera
—_— Cafio de hierro emergencia
_ Cario de hierro normales
[
= Sefialitica
Numero de Cto%cw b

L® Efecto del artefacto
Tipo de artefacto\/‘

L1 (OSRAM) o similar

Luminaria LED - de embutir - 25W - Tipo LEDVANCE DOWNLIGHT

inaria de aplicar con base de ABS y difusor de policarbonato para
s de LED -2 Tubos 18 W - Tipo LEDVANCE DAMP PROOF (OSRAM)

FLOODLIGHT (OSRAM) o similar - IP65

Proyector de Led - uso exterior - 50 W - Tipo LEDVANCE

SECTORD

COMITENTE

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

HTAL. PROF. A. POSADAS - PLAN DIRECTOR ETAPA 2A

TIPO DE INTERVENCION

Esquema de Zonificacion
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Moron - Provincia de Buenos Aires

MODALIDAD DE CONTRATACION
LICITACION PUBLICA
EQUIPO TECNICO
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS - DIRECCION NACIONAL DE ARQUITECTURA
TITULO
PLANO DE INSTALACION ELECTRICA - 3P D
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